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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Извещатель, в дальнейшем ИОБ (Извещатель охранный 
беспроводной) предназначенный для использования в составе 
радиоканальной подсистемы охранно технологической сигнализа-
ции «Юпитер-868-ОТС», (далее РКПС) для обнаружения 
проникновения нарушителя в охраняемое помещение, формиро-
вания и передачи по радиоканалу извещения о тревоге на 
сегментное устройство РКПС.

ИОБ состоит из двух блоков: исполнительного и задающего.
Расстояние срабатывания извещателя - не менее 5 мм.
Допускаемое относительное смещение блоков (задающего и 

исполнительного) -  7 мм.
ИОБ  имеет встроенный датчик вскрытия/отрыва. При срабаты-

вании датчика ИОБ передает в РКПС извещение "Взлом".
ИОБ  имеет встроенный вход “Z” для подключения охранного, 

либо пожарного шлейфа сигнализации (ШС). Значение оконечно-
го резистора ШС Rok=3 кОм. Режим контроля ШС включается при 
установленной (в процессе конфигурирования свойств ИОБ)       
«Контролировать шлейф».  Контролируются следующие состоя-
ния  ШС: “Норма”, “Тревога”, “Обрыв”, “КЗ”. При изменении 
состояния ШС ИОБ передает в РКПС соответствующее сообще-
ние.

В ИОБ предусмотрена возможность контроля зоны срабатыва-
ния на объекте по индикации; 

ИОБ  имеет встроенный датчик защиты от маскирования 
магнитным полем. При срабатывании датчика ИОБ передает в 
РКПС извещение "Саботаж". Режим «Контролировать маскирова-
ние» включен по умолчанию. 

Электропитание ИОБ осуществляется от встроенной литиевой 
батареи ER14250 напряжением 3,6 В типоразмера 1/2АА.

Вид климатического исполнения ИОБ УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, 
но в диапазоне рабочих температур от минус 30 до плюс 55 С.

По устойчивости к механическим воздействиям ИОБ соотве-
тствует требованиям ГОСТ Р 50777-2014.

ИОБ устойчив к электромагнитным воздействиям по ГОСТ Р 
50009-2000 третьей степени жесткости.

ИОБ относится к изделиям конкретного назначения, вида I, 
непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, 
стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируе-
мым перед применением по ГОСТ 27.003-90. ИОБ рассчитан на 
непрерывную круглосуточную работу.

Ток, потребляемый извещателем в режимах:
- «взято» под охрану – не более 15 мкА;
- «снято» с охраны – не более 20 мкА. 
Габаритные размеры – 90×32×27 мм (блок исполнительный)
                                     – 26×19×12 мм (блок задающий).
Масса – не более 0,15 кг.

2. КОНСТРУКЦИЯ ИОБ

 ИОБ выполнен в виде двух блоков: исполнительного ИБ (рис.1а) и 
задающего ЗБ (рис. 1б). 

ИБ  состоит из крышки (1), установленной в ней печатной платы (2), и 
основания корпуса (3). На основании корпуса (рис. 4) расположены:

- два отверстия для крепления на плоскость охраняемой конструкции  (4),
- два вскрываемых отверстия для ввода проводов (5),
- клавиша Датчика Вскрытия / Отрыва (В/О) (6).
На клавишу (6) с внутренней стороны основания установлен силиконовый     

упор (7).  
Крышка присоединяется к основанию корпуса и фиксируется с помощью 2-

х зацепов (8) и защелок (9). Крышка может быть установлена на основание 
двояким образом.

ЗБ состоит из крышки (17), в которой установлен магнит, и основания 
корпуса (18). На основании корпуса  расположены  два вскрываемых 
отверстия (19) для крепления «вертикально» на плоскость подвижной 
поверхности (окна или двери). 

Крышка ЗБ присоединяется к основанию корпуса и фиксируется с помощью 
2-х зацепов (20) и защелок (21). Крышка может быть установлена на 
основание только в одном положении.

На доступной стороне печатной платы ИБ установлены держатели (10) для 
подсоединения элемента питания (11), микроконтакт TAMP (12), микрокон-
такт MODE (13), штыри (14) для съёмной колодки ШС (15), переключатель 
ON/Off (23). Светодиодный индикатор (16) расположен на недоступной 
стороне печатной платы.

ИОБ имеют встроенный двухцветный (красный и зелёный) светодиодный 
индикатор, отображающий состояние ИОБ и его источника питания согласно 
таблице 2

Рисунок 1а Исполнительный блок

Рисунок 1б Задающий блок

Рисунок 2. Плата ИОБ в крышке 
исполнительного блока

Таблица 1КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование Обозначение Кол-во 

Извещатель охранный радиоканальный 

точечный магнитоконтактный  «Юпитер-5130» 
ЕСАД.425113.001 1 

Паспорт ЕАСД. 425113.001ПС 1 

Дюбель нейлоновый 6х30  2 

Саморез 2,9х12 DIN 7982  2 

Саморез 3,5х35 DIN 7982  2 

Элемент питания  ER14250 1 

Резистор  C1-4-0.125-3кОм±10% 1 

 

3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИОБ

Подготовка ИОБ.
Установить переключатель на ИОБ в положение Off.
Установить батарею, соблюдая полярность.
Конфигурация свойств.
Подключить к УОО (РМЦ РКПС) ПК и запустить утилиту Конфигуратора  

«elesta5.exe». В конфигураторе добавить ИОБ необходимого типа Ю-5130.
Сконфигурировать свойства ИОБ – «Контроль маскирования»,        

«Контроль шлейфа».



ВНИМАНИЕ! Силиконовый колпачок Датчика Вскрытия/Отрыва должен 
быть установлен! Основание должно быть надежно закреплено!.

Таким образом, на ИОБ набрана «Команда на индикацию уровня связи».
Об успешном переходе в «режим индикации связи» ИОБ проинформирует 

тройным включением зеленого индикатора.
 По индикации Табл.2 убедиться, что связь не хуже оценки «Удовлетвори-

тельно». При оценке связи «Плохо» или «Связи нет» необходимо использо-
вать в РКПС Радиоудлинитель РО «Юпитер-343х»

Контроль Зоны Срабатывания.
Для этого необходимо:
- снять ИОБ с основания (микроконтакт TAMP отожмется), замкнуть 

микроконтакт MODE на время  2 секунды;»
- отжать микроконтакт на время  2 секунды и снова установить ИОБ в »

основание (микроконтакт TAMP замкнется). 
Об успешном переходе в «режим контроля ЗО» ИОБ проинформирует 

тройным включением Зеленого индикатора. 
Провести контроль обнаруживающей способности ИОБ по кратковремен-

ным включениям индикаторов: при замыкании должна наблюдаться 
вспышка Зеленого цвета, при размыкании - Красного.

Периодические двух-кратные включения Красного индикатора наблю-
даться в этом режиме не должны – они свидетельствуют о наличии 
стороннего магнитного поля, которое может маскировать поле Задающего 
Блока.  

Переход из режимов индикации в рабочий «режим снято» происходит 
автоматически через время  1 минута. О переходе ИОБ просигнализирует »
трех кратным включением Зеленого индикатора (Табл 2). 

ИОБ находится в рабочем режиме в состоянии  «снято с охраны». 
Постановка ИОБ «под охрану» возможна только по специальной штатной 
команде от РМЦ по радиоканалу. 

   Для исключения влияния помех на качество радиосвязи ИОБ не 
рекомендуется установка устройства:
- вблизи функционирующих преобразователей напряжения, 
микропроцессоров и пр.;
- около токоведущих кабелей, проводов, особенно компьютерных;
- на расстоянии менее 1,5-2 метров от радиопередающих устройств 
других систем, а также сегментных радиоустройств данной системы.

ЗБ ИОБ допускает не только винтовое крепление (вертикально), но и 
горизонтальное крепление на 2-х сторонний «скотч» (22).

В «замкнутом» положении ЗБ должен находиться напротив выборки 
на крышке ИБ.  

Монтаж ИОБ. 
Примерить в соответствии с правилами 3.2 ИБ на неподвижной 

части, а ЗБ на подвижной. Выбрать способ крепления ЗБ.
Снять основание ИБ ИОБ, надавив отверткой через паз в крышке  на 

любую защелку основания (9). 
Разметить и подготовить отверстия под ИБ в неподвижной части 

охраняемой конструкции в соответствии с установочными размерами      
(рис. 4).

Проконтролировать наличие на  клавише (6) Упора силиконового (7) . 
Примерить на подвижной части как будет установлен ЗБ. 
При креплении ЗБ на «скотч» разбирать ЗБ не требуется.
При креплении ЗБ винтовым способом,  снять крышку ЗБ ИОБ, 

надавив отверткой в паз между крышкой и основанием и провернув.
Разметить и подготовить отверстия под ЗБ в подвижной части 

охраняемой конструкции в соответствии с установочными размерами 
(рис. 4).   

Если ИОБ сконфигурирован с контролем ШС, то для подключения 
шлейфа необходимо выломать в основании ИБ нужное отверстие для 
ввода проводов (5). Ввести 2-х проводной ШС в основание и 
присоединить к колодке ШС. 

Закрепить оба основания.
Установить крышку ЗБ на основание.

5.  РАБОТА ИОБ

Рисунок 3. Установка ИОБ

а) ИБ и ЗБ в одной 
плоскости

б) ИБ и ЗБ в смещенных
плоскостях

Рисунок 4. Габаритные размеры ИОБ

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ Таблица 3 

1 

Программирование («ПР») 

Начальное состояние 
Батарея установлена;  
{ переключатель в положении Off + MODE=on } 

Последовательность Перевести переключатель в ON 
с2

Ю{MODE=off} 

2 

Переход в «режим контроля уровня связи » 

Начальное состояние {Переключатель в положении ON + TAMP=off + MODE=off} 

Последовательность 
{MODE=on + TAMP=on}

с2

Ю{MODE=off + TAMP=off}
с2

Ю  
({TAMP=on + MODE=off} = установить в основание ) 

3 

Переход в «режим контроля Зоны Обнаружения» 

Начальное состояние {Переключатель в положении ON + TAMP=off + MODE=off} 

Последовательность {MODE= on + TAMP= off }
с2

Ю{MODE=off + TAMP=off}
с2

Ю  
({TAMP=on + MODE=off} = установить в основание) 

 

Состояние ИОБ 
Свечение зелёного  

светодиода 
Свечение красного  

светодиода 

Индикация при изменении режима 

Индикация перехода из 
режима в режим  

Троекратные вспышки – 

Индикация в режиме контроля зоны срабатывания 

Норма – – 

Разомкнуто Ю замкнуто вспышка - 

Замкнуто Ю разомкнуто - вспышка 

Маскирование - 2-ые, период 2 с 

Индикация в режиме контроля качества радиосвязи 

"Связи нет" - Трехкратная вспышка 

"Плохо" - Двукратная вспышка 

"Удовлетворительно" (*) - Однократная вспышка 

"Хорошо"  Однократная вспышка - 

"Отлично" Двукратная вспышка - 

(*) – Минимальное рекомендуемый уровень связи 

 

ИНДИКАЦИЯ Таблица 2 

     В процессе установки ИОБ рекомендуется проверить уровень связи 
от РМЦ к ИОБ и проконтролировать зону срабатывания ИОБ в соотве-
тствующих режимах индикации.

    Контроль уровня связи
Для этого необходимо:
- снять ИОБ с основания (микроконтакт TAMP отожмется), замкнуть 

на время   2 секунды одновременно микроконтакты MODE и TAMP; »
- отжать оба микроконтакта на время  2 секунды и установить ИОБ »

на основание (микроконтакт TAMP замкнется).

Режим контроля датчика маскирования включен по умолчанию и 
может быть отключен при снятии       «Контролировать 
маскирование».

 Режим контроля ШС (дополнительной зоны) отключен по 
умолчанию и может быть включен при установке        
«Контролировать шлейф». По умолчанию в Конфигураторе зона 
ШС приписана к той же Разделу Контроля, что и основная зона 
ИОБ. 

При конфигурировании РКПС имеется возможность «приписать» 
ШС в другой раздел. При подключении в ШС пожарных или 
технологических извещателей эта процедура является 
обязательной.

Инициализация в системе.
Инициализация производится через команду 

«запрограммировать» непосредственно в Конфигураторе.  Для 
этого  в строке инициализируемого ИОБ нажать кнопку 
«запрограммировать».

На инициализируемом ИОБ нажать микроконтакт MODE и, 
удерживая его в нажатом состоянии, передвинуть переключатель в 
положение ON. Наблюдать периодические включения индикатора 
ИОБ красного цвета – идет процесс программирования. 

При успешном завершении процесса ИОБ наблюдать 
троекратное включение индикатора Зеленого цвета. В 
конфигураторе статус ИОБ в РКПС изменится на «ПР». ИОБ 
автоматически приступит к процедуре инициализации в систему.

По завершению процедуры в конфигураторе статус ИОБ 
изменится на «И». Сам ИОБ автоматически перейдет в режим 
индикации уровня связи.

4. УСТАНОВКА ИОБ

ВЫБОР МЕСТА установки ИОБ.
Выбор места установки ИОБ определяется конструкцией 

охраняемого проема (оконного, дверного)  и зоны срабатывания 
самого ИОБ (см. Рис. 3).

При выборе следует придерживаться следующих правил:
- основание ИБ должно крепиться на неподвижную, а основание 

ЗБ на подвижную часть охраняемой конструкции;
-  если подвижная и неподвижная часть располагаются в одной 

плоскости, то ЗБ устанавливается вертикально;
- если подвижная часть располагается «выше» плоскости 

неподвижной части, то  ЗБ устанавливается горизонтально;
- при установке на металлические двери требуется более 

тщательный контроль как качества связи, так и зоны 
срабатывания.
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