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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного 
использования, транспортирования и технического обслуживания устройства 
оконечного автоматического вызова объектового УОО-АВ исполнение 5 

1 Назначение 
1.1 Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ ис-

полнение 5 (далее - УОО) предназначено для регистрации событий на объекте и 
передачи информации о событиях абонентам.  

1.2 Область применения УОО – охранно-пожарная сигнализация. 
1.3 В УОО устанавливается стандартная карта SIM карта. УОО устанавли-

вается на контролируемом объекте и при необходимости подключается к або-
нентской телефонной линии, соответствующей ОСТ 45.36-86.  

1.4 УОО обеспечивает передачу извещений, поступающих по четырем кон-
тролируемым шлейфам сигнализации (ШС), а также извещений, формируемых 
самим УОО в результате действий оператора, в том числе дистанционных, осуще-
ствляет контроль доступа, управляет двумя релейными выходами. При возникно-
вении очередного события УОО доставляет его адресатам в соответствующих 
форматах по каналам проводной и сотовой связи. 

1.5 Передача информации осуществляется с применением следующих про-
токолов: 

− DTMF (формат "Contact ID"); 
− ЧМ (формат "Аргус-Т"); 
− голосовое сообщение; 
− текстовое SMS/EMS-сообщение; 
− Data -CSD по каналу сотовой связи. 
1.6 Питание УОО осуществляется от внешнего источника напряжением от 

10,5 до 15 В. 
1.7 УОО рассчитано на круглосуточную работу при температуре окружаю-

щей среды от минус 20 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 90 % 
(при 25 °С). 

1.8 Пример записи обозначения УОО при заказе и в другой документации:  
"Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ, ис-

полнение ТУ 4372-031-23072522-2002". 
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2 Технические данные 
2.1 Способы набора номеров при использовании проводной телефонной ли-

нии – импульсный, тональный. Импульсный коэффициент при наборе номера – 1,5 
(по умолчанию) или 2.  

2.2 Максимальное количество адресатов – 8. Максимальное количество те-
лефонов адресата – 8. События, возникающие в УОО, передаются всем указанным 
для них адресатам независимо. 

2.3 Максимальное количество цифр в номере телефона – 10. 
2.4 Максимальное количество цифр в префиксе – 10. 
2.5 Для работы по проводной линии необходимость определения сигналов 

"Занято" и "Ответ станции" устанавливается при конфигурировании.  
2.6 Протоколы передачи извещений: 
− протокол DTMF, 40 бит/с, формат "Ademco Contact – ID" (приложения А, 

Б). На пульте централизованного наблюдения (ПЦН) в этом случае должна быть 
установлена соответствующая приёмная станция (например, Ademco No. 685 
Digital Alarm Receiver);  

− протокол ЧМ, 500 бит/c, формат "Аргус–Т". На ПЦН в этом случае должно 
быть установлено устройство оконечное автоматического вызова пультовое УОП-
АВ ТУ 4372-031-23072522-2002; 

− голосовые сообщения (общая длительность – до 20 с); 
− текстовое сообщение (SMS), до 160 символов (EMS-сообщение – до 5 SMS 

в одном сообщении). 
− Data- CSD. На ПЦН в этом случае должно быть установлено устройство 

оконечное автоматического вызова пультовое УОП-АВ-GSM ТУ 4372-089-
23072522-2007. 

2.7 Извещения, передаваемые от УОО адресату по протоколу Contact-ID, со-
держат следующую информацию: 

− адрес УОО: четыре цифры; 
− квалификатор события: новое событие, восстановление; 
− код события: три цифры; 
− номер раздела/ШС: две цифры; 
− номер зоны/пользователя/ШС: три цифры. 
2.8 Формат передаваемых SMS-сообщений приведен в приложении В. 
2.9 УОО имеет буфер на 25 событий. В случае временного отсутствия связи и 

последующего её восстановления события, накопленные в буферной памяти, пере-
даются своим адресатам. 

2.10 Конфигурирование УОО осуществляется с помощью персонального 
компьютера (ПК) по интерфейсу RS-232 и обслуживающей программы. 

2.11 УОО имеет возможность передачи двух тестовых извещений с устанав-
ливаемым для каждого извещения интервалом времени от 10 мин до 127 ч. Воз-
можно указание точного времени. 
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2.12 ШС3 и ШС4 могут быть сконфигурированы как пожарные входы для 
приема извещений "Пожар" и "Неисправность" от приборов приемно-контрольных 
(ППК). Допускается подключение к пожарным входам как нормально разомкну-
тых, так и нормально замкнутых контактов. Напряжение на пожарных ШС в де-
журном режиме составляет от 9 до 14 В. 

2.13 УОО управляет двумя реле со следующими характеристиками: 
− максимальный коммутируемый ток: 0,3 А; 
− максимальное коммутируемое напряжение: 72 В; 
− максимальная коммутируемая мощность: 10 ВА. 
Внимание! Недопустимо прямое подключение к нагрузкам с импульсным 

потреблением тока более 0,4 А. Последовательно с такими нагрузками необходимо 
подключить ограничительный резистор. Например, для управления некоторыми 
типами сирен, имеющих напряжение питания 12 В, сопротивление резистора 
должно быть не менее 30 Ом. 

2.14 УОО имеет датчик вскрытия. При снятии крышки УОО передаёт изве-
щение о вскрытии корпуса. 

2.15 Основные параметры электрического взаимодействия УОО с АТС соот-
ветствуют ГОСТ 7153-85. 

2.16 УОО сохраняет работоспособность при напряжении питания от 10,5 до 
15 В. Ток потребления УОО при напряжении 12 В не более 240 мА. 

2.17 УОО контролирует напряжение источника питания. УОО выдает изве-
щение "Неисправность источника питания" при выходе напряжения за пределы 
диапазона 10,5 – 15 В. 

2.18 УОО защищено от повреждения при подаче напряжения питания обрат-
ной полярности. 

2.19 УОО сохраняет работоспособность и не выдаёт ложных извещений при 
воздействии внешних электромагнитных помех УК2, УЭ1 и УИ1 – третьей степени 
жёсткости по ГОСТ Р 50009-2000 и НПБ 57-97. 

2.20 Уровень радиопомех, создаваемых УОО соответствует требованиям 
Норм 9-93, НПБ 57-97 и ГОСТ Р 50009-2000. 

2.21 Условия эксплуатации УОО: 
− температура окружающей среды – от минус 20 до плюс 50 °С; 
− относительная влажность – до 90 % при 25 °С; 
− вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном уско-

рении 0,5 g; 
− импульсный удар (механический) – по ГОСТ 12997-84 с ускорением до 

150 м/с2. 
2.22 Средняя наработка на отказ УОО - не менее 40000 ч. 
2.23 Средний срок службы УОО - не менее 8 лет. 
2.24 Габаритные размеры УОО - 175×105×31 мм; масса – не более 0,3 кг. 
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3 Комплектность 
3.1 Комплектность УОО соответствует таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Обозначение Наименование и условное обозначение Кол. 

СПНК.425635.006  Устройство оконечное автоматического 
вызова объектовое УОО-АВ исполнение 5 1 шт. 

 Комплект принадлежностей:  
СПНК.467361.013 Программное обеспечение УОО АВ5 1 
СПНК.685631.016 Кабель связи с компьютером * 
ОЖО.467.173 ТУ Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм ± 5 % 4 шт. 
 Шуруп универсальный 3x20 4 шт. 
 Шуруп универсальный 3x10 3 шт. 
СПНК.425635.006 ПС Паспорт 1 экз. 
СПНК.425635.006 РЭ Руководство по эксплуатации 1 экз. 

* - поставляется по отдельному заказу 

4 Общие указания по эксплуатации 
4.1 Эксплуатация УОО должна производиться техническим персоналом, 

изучившим настоящее руководство по эксплуатации. 
4.2 После вскрытия упаковки необходимо: 
- провести внешний осмотр УОО и убедиться в отсутствии механических 

повреждений; 
- проверить комплектность УОО. 
4.3 После транспортирования перед включением УОО должно быть выдер-

жано без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч. 
 

5 Указания мер безопасности 
5.1 При установке и эксплуатации УОО следует руководствоваться положе-

ниями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-
бителей". 

5.2 К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию УОО долж-
ны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на 
напряжение до 1000 В. 

5.3 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправно-
стей, должны проводиться только после отключения УОО от проводной телефон-
ной линии и источника питания. 
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6 Конструкция 
6.1 Конструкция УОО обеспечивает возможность его эксплуатации в на-

стенном положении. УОО выполнено в пластмассовом корпусе (приложение Е). 
УОО состоит из корпуса (1) с клавиатурой и светодиодными индикаторами (далее 
- индикаторы) ПИТАНИЕ, РЕЖИМ, СОСТОЯНИЕ, съёмной крышки (2), откры-
вающей доступ к контактным колодкам "Х2" (3) и "X1" (4). При установке съем-
ная крышка замыкает датчик вскрытия (7). Печатная плата крепится к основанию 
корпуса шурупом (5), опломбированным предприятием-изготовителем. 

6.2 Для установки SIM карты (приложение Ж) необходимо снять "стеклян-
ную" панель на корпусе прибора, отжав ее отверткой через прорезь в верхней час-
ти. Разъем SIM-карты находится в левом верхнем углу платы. Необходимо сдви-
нуть (в направлении, указанном стрелкой 1) и открыть (стрелка 2) верхнюю часть 
разъема, вставить в нее карту, следя за положением срезанного угла и закрыть 
разъем. Для установки "стеклянной" панели завести вначале в корпус ее левый 
край, а затем, нажав на правый край, защелкнуть в корпус. 

6.3 Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстия в нижней части кор-
пуса. В основании корпуса УОО имеются два отверстия для навешивания на шу-
рупы и два отверстия для фиксации на стене. 

6.4 Для пломбирования съёмной крышки (2) имеется специальное углубле-
ние (6) (см. приложение Е). 

7 Порядок установки 

7.1 УОО устанавливается на охраняемом объекте в месте, в котором оно бу-
дет защищено от воздействия атмосферных осадков и механических поврежде-
ний. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вы-
зывающие коррозию. 

Не допускается установка УОО на металлической поверхности! 
7.2 УОО крепится на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации 

УОО необходимо снять крышку и ввернуть в отверстия в основании ещё два шу-
рупа. 

7.3 После установки УОО необходимо подключить к нему в соответствии с 
приложением Г: 

− цепь питания 12 В; 
− цепь заземления; 
− необходимое количество ШС (до четырех). В случае отсутствия ШС на 

соответствующие клеммы УОО должны быть установлены оконечные резисторы 
сопротивлением 5,6 кОм. 

При необходимости, подключить к УОО: 
− двухпроводную абонентскую телефонную линию; 
− телефонный аппарат; 
− устройство Touch Memory; 
− внешние цепи к контактам реле. 
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ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение ШС3 и ШС4 к другому ис-
точнику питания. Подавайте питание ШС только с клеммы "+12". 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на нумерацию контактных колодок и кон-
тактов – справа налево! 

7.4 Установить в УОО SIM-карту (см. 6.2 и приложение Ж). 

8 Подготовка к работе 
8.1 Перед конфигурированием УОО следует внимательно изучить данный 

раздел. 
8.2 Алгоритм доставки извещений о событиях. Извещение считается дос-

тавленным адресату в случае успешной передачи по любому его телефонному 
номеру. В случае неудачной передачи по первому телефону первого адресата, 
УОО переходит к доставке второму адресату и вернётся к следующему телефону 
первого адресата после передачи (или попытки передачи) всем остальным адреса-
там. В случае неуспешной передачи по последнему телефону адресата, в следую-
щем цикле передачи доставка начинается с первого телефона. Цикл заключается в 
последовательной доставке извещения адресатам. После успешной передачи по 
какому-либо телефонному номеру адресата доставка новых извещений будет на-
чинаться с этого же номера (если не включена опция перехода к первому теле-
фонному номеру). 

8.3 Для каждого адресата устанавливается логика доставки. Для каждого те-
лефона устанавливается формат передачи по проводной линии и сотовому каналу, 
указывается тип основного канала (проводной или сотовый). Передача по дополни-
тельному каналу будет осуществляться только в случае, если занят или неисправен 
основной. 

8.4 Доставка SMS-сообщений может осуществляться с проверкой подтвер-
ждения доставки, а также с предварительным вызовом абонента (проверка доступ-
ности). Данные опции не следует включать для адресатов, имеющих один телефон-
ный номер. Предварительный вызов совершается в формате GSM-данные. Телефон 
абонента должен поддерживать данный формат. Как правило, следует включать 
опцию подтверждения доставки. Тогда в случае наличия у адресата двух и более 
номеров телефонов, одному из которых сопоставлены SMS-сообщения, доставка 
по номерам, следующим за данным, будет производиться при отсутствии подтвер-
ждения доставки SMS. При включенной опции "доставка без подтверждения", из-
вещение будет отправлено на все телефоны адресата, для которых выбран формат 
передачи SMS, после чего сообщение будет считаться доставленным данному ад-
ресату. 

8.5 По умолчанию, все извещения об изменении состояния ШС, датчика 
вскрытия и т.д. запоминаются до сброса, Этот режим препятствует формированию 
серий извещений, которые могут возникнуть, например, в результате колебания 
напряжения питания около нижнего предела, приводящего к формированию изве-
щения "неисправность питания". 
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В случае необходимости указанный режим может быть изменен для задан-
ных извещений при конфигурировании 

8.6 Работа с ШС. 
Любой ШС может быть назначен охранным, охранным круглосуточным, 

контрольным или контрольным круглосуточным, а ШС3 и ШС4, кроме того, по-
жарными. 

8.7 УОО формирует следующие типы извещений: 
- извещения, от охранных ШС: "Тревога", "Норма"; 

- два набора извещений, соответствующих контрольным входам:  
1) "Замыкание", "Обрыв", "Норма". 
2) "Замыкание", "Восстановление в норму из замыкания", "Обрыв", "Восста-

новление в норму из обрыва"; 
- извещения, соответствующие пожарным входам: "Пожар", "Неисправ-

ность", "Норма". 
Передача сообщений о восстановлении охранных шлейфов и контрольных 

входов возможна до или после снятия с охраны. 
Извещения "Пожар" и "Неисправность" по пожарным входам запоминаются 

до сброса. После регистрации извещения "Пожар", регистрация извещения "Неис-
правность" по данному входу до сброса не производится и наоборот 

8.8 Для контрольных входов задержки на взятие/снятие не предусмотрены. 
8.9 Напряжение на пожарные входы может быть подано через контакты ре-

ле для отключения их питания (приложение Г). Допускается подключение двух 
пожарных входов к одному реле. По умолчанию установлен режим автоматиче-
ского выключения реле (сброса) при нарушении пожарного входа. В этом режиме 
извещение "Пожар" формируется после длительного или повторного нарушения 
входа в течение 25 с. 

8.10 В УОО также предусмотрена возможность логического объединения 
пожарных входов. Повторное нарушение любого пожарного входа вызовет фор-
мирование извещения "Пожар". 

8.11 Для охранных ШС, устанавливаются задержки на взятие/снятие, воз-
можна тактика постановки на охрану "с открытой дверью". Охранный ШС может 
быть назначен блокирующим для другого ШС. При нарушении блокирующего 
ШС, по нему включается задержка на снятие, и тревоги, возникающие в связан-
ных с ним ШС, блокируются. При отсутствии снятия после истечения времени за-
держки, все возникшие тревоги будут переданы.  Нарушение первым одного из 
связанных с блокирующим ШС вызовет немедленное возникновение тревоги, при 
этом последующее нарушение самого блокирующего ШС также вызовет тревогу, 
без включения задержки на снятие. 

8.12 В УОО возможно определение до 32 пользователей с номерами от 01 до 
32. 

Каждому пользователю выдаются права на управление ШС. 
Возможно управление при помощи устройств Touch Memory. Для этого их 

необходимо предварительно записать. 
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Взятие пользователем 27 вызывает возникновение события "ручной запуск", 
и в случае привязки его к реле, срабатывание соответствующего реле. 

Пользователи 28,29,30 управляют шлейфами по логике "Периметр" (8.15). 
Пользователь 32 имеет право конфигурирования УОО. 
По умолчанию определён только пользователь 32, без пароля и прав на 

управление ШС. 
8.13 По умолчанию используется тактика независимого взятия/снятия ШС: 

каждый пользователь управляет ШС независимо от других пользователей. 
8.14 Может также использоваться совместное взятие. ШС, будет взят, когда 

выполнят взятие все пользователи, которым он принадлежит. 
Например, если пользователь 01 управляет ШС1, ШС2 и ШС3, пользователь 

02 – ШС3 и ШС4 (все ШС - охранные), а пользователь 03 – только ШС2, то при 
взятии пользователем 01, будут взяты ШС1 и ШС2 при невзятом ШС4 (пользо-
вателем 02). Дальнейшее взятие (ШС3 и ШС4) возможно пользователем 02. Если 
ШС4 был взят к моменту взятия пользователем 01, то будут взяты ШС1, ШС2 и 
ШС3. 

8.15 В УОО предусмотрена возможность взятия/снятия периметра. При взя-
тии/снятии пользователями 28…32 задержки на снятие/взятие, которые, как пра-
вило, заданы для ШС периметра, не включаются. Таким образом, обеспечивается 
быстрая постановка на охрану периметра, и отсутствие задержки на снятие, до 
возникновения тревоги, при нарушении шлейфа.  

8.16 Возможно включение режима автоматического перевзятия ШС через 
заданный интервал времени после тревоги. Если к моменту окончания временно-
го интервала ШС не находится в состоянии "Норма", автоматическое перевзятие 
будет выполнено непосредственно после нормализации ШС. 

8.17 Реле изменяют состояние при возникновении событий, по SMS-
команде и/или по входящему вызову (команда "удаленный запуск"). 

Каждое реле может быть привязано к нескольким событиям, для каждого со-
бытия определяются действие и приоритет. При одинаковых приоритетах действие 
определяется последним событием. 

8.18 УОО допускает дистанционное управление по сотовому SMS-каналу свя-
зи, либо по входящему вызову с сотового телефона. Доступ разрешается с опреде-
лённых номеров телефонов, с использованием пароля (для SMS) или без него. Опе-
ратор сотовой связи должен поддерживать определение номера абонента, блоки-
ровка определения должна быть снята.  

По входящему вызову возможно управление реле (необходимо выбрать но-
мера телефонов, вызовы с которых управляют режимом "ручной запуск" и запро-
граммировать срабатывание по событию "ручной запуск"), а также взятие/снятие. 

SMS сообщение может содержать одну или несколько команд (см. таблицу 
11.1). Для каждой команды может быть задан свой пароль и разрешенные номера 
телефонов (по умолчанию все команды запрещены). 

8.19 Тестовые извещения. УОО имеет возможность передавать два различ-
ных тестовых извещения с программируемым интервалом. Возможна передача 
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извещения в заданное время. Также возможна замена извещения контрольным 
вызовом, продолжительностью менее секунды (в сотовом телефонном аппарате 
появится информация о непринятом вызове). 

8.20 Световая индикация. В дежурном режиме индикация осуществляется 
индикаторами ПИТАНИЕ, РЕЖИМ и СОСТОЯНИЕ в соответствии с таблицей 
8.1. 
Таблица 8.1 

Индикатор Извещение  Режим Состояние Питание
Нет проводной связи или 
нет сотовой связи 2 с вкл. – 2 с выкл. - - 

Нет проводной связи и 
нет сотовой связи 1 с вкл. – 1 с выкл. - - 

Режим доставки вкл. непрерывно - - 
Режим доставки, нет од-
ного канала связи  

1,9 с вкл. – 0,1 с 
выкл. - - 

Индикация готовности 
ввода вкл. непрерывно - - 

Индикация запрета ввода 
0,9 с вкл. – 0,1 с 

выкл. - - 

Норма (дежурный режим) выкл. - - 

ШС не взят и не в норме - 0,1 с вкл. – 1,9 с 
выкл. - 

Тревога по взятому под 
охрану ШС/пожар - 1 с вкл. -1 с выкл. - 

ШС взят и в норме - вкл непрерывно - 
Неисправности ШС - 1 с вкл. – 1 с выкл. - 

Идет задержка на снятие - 0,1 с вкл. – 0,9 с 
выкл. - 

Идет задержка на взятие - 0,1 с вкл. – 0,9 с 
выкл. - 

Нарушение датчика 
вскрытия - 1 с вкл. – 1 с выкл. - 

Норма (дежурный режим) - выкл. - 
Автоматическое взятие 
(после тревоги)  2 с вкл. – 0,1 с 

выкл.  

Норма (питание исправно) - - 
вкл. не-
прерыв-

но 

Неисправность питания - - 2 с вкл. -
2 с выкл.
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8.21 При необходимости пользователь может получить дополнительную 
информацию о состоянии УОО с помощью кнопок "1"-"8". Информация отобра-
жается индикатором СОСТОЯНИЕ при удерживании соответствующей кнопки в 
нажатом состоянии (см. таблицу 8.2), индикатор РЕЖИМ включен непрерывно.  
Таблица 8.2 

Кнопка Описание Извещение Индикатор  
СОСТОЯНИЕ 

Взят, в норме вкл. непрерывно 
Не взят и не в норме 0,1 с вкл. – 1,9 с выкл. 
Тревога по взятому ШС 1 с вкл. – 1 с выкл. 
Пожар по взятому ШС 2 с вкл. -2 с выкл. 
Неисправности по ШС 0,9 с вкл. – 0,1 с выкл. 
Идет задержка на снятие 0,1 с вкл. – 1 с выкл. 
Идет задержка на взятие 0,1 с вкл. – 0,1 с выкл. 

"1"-"4", но-
мер соот-
ветствует 
номеру ШС 

Состояние 
ШС 

Автоматическое взятие 
(после тревоги) 2 с вкл. – 0,1 с выкл. 

Нет сигнала "ответ стан-
ции" вкл. непрерывно 

Нет напряжения 1 с вкл. – 1 с выкл. 

"5" Состояние 
телефонной 
линии 

Норма выкл. 
Нет SIM карты или невер-
ный PIN-код вкл. непрерывно 

Нет сети GSM 1 с вкл. – 1 с выкл. 
Ошибка модема 0,1 с вкл. – 0,9 с 

"6" Состояние 
GSM-
модема 

Норма выкл. 
Режим "приоритетной" 
доставки выключен вкл. непрерывно "7" Режим дос-

тавки 
Норма (режим "приори-
тетной" доставки вклю-
чен) 

выкл. 

Нарушен вкл. непрерывно "0" Состояние 
датчика 
вскрытия 

Норма выкл. 
 

8.22 При подключенном БВИ на нем отображается состояние шлейфов в 
соответствии с таблицей 8.3. Индикация устройства Touch memory показана в таб-
лице 8.4. 



СПНК.425635.006 РЭ УОО-АВ (исполнение 5) 13

Таблица 8.3 

Событие 

Состояние индикатора 
БВИ (номер индикатора 
соответствует номеру 

ШС)  
Тревога (в режиме «взят»), пожар, неисправ-
ность пожарного ШС, сигнал по контрольному 
входу 

Прерывистое свечение – 
меандр с частотой 0,5 Гц 

Идет задержка на снятие или пересброс пожар-
ного ШС 

Прерывистое свечение – 
меандр с частотой 10 Гц 

ШС взят под охрану и находится в норме / нор-
ма пожарного ШС или контрольного входа при 
включенном анализе состояния 

Включен непрерывно 

ШС снят с охраны и находится в состоянии 
«Тревога» / сигнал по контрольному входу при 
выключенном анализе состояния 

Прерывистое свечение – 
вспышки длительностью 
0,1 с с частотой 1 Гц 

Автоматическое взятие (после тревоги) Кратковременные выклю-
чения на 0,1 с с частотой 
0,5 Гц 

ШС снят с охраны и находится в норме / норма 
контрольного входа при выключенном анализе 
состояния 

Выключен 

Таблица 8.4 

Событие Состояние индикатора Touch 
Memory 

Дежурный режим Выключен 
Ожидание повторного касания ключа 
(для взятия под охрану, в противном 
случае по прошествии 4 с произойдет 
снятие) / 
Устройство неактивно (УОО в режиме 
программирования) 

Прерывистое свечение – меандр с 
частотой 10 Гц 

Получена команда "Взятие" Прерывистое свечение – вспышки 
длительностью 0,1 с с частотой 2 Гц 

8.23 Прибор имеет встроенный звуковой сигнализатор, формирующий сле-
дующие сигналы: 

− "Тревога" по охранным и/или контрольным ШС  – однотональный пре-
рывистый сигнал (1 с включен, 1 с выключен); 

− "Пожар" – однотональный прерывистый сигнал (0,5 с включен, 0,5 с вы-
ключен); 
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− "Неисправность" - неисправность пожарных шлейфов, резервного источ-
ника питания, нарушение датчика вскрытия – однотональный,  прерывистый  низ-
кочастотный сигнал; 

− задержки на взятие/снятие – однотональный, прерывистый сигнал с уве-
личивающейся  частотой повторов; 

− одиночный сигнал при постановке на охрану, и двойной при снятии с ох-
раны и сбросе тревог с помощью электронного ключа; 

− два звуковых сигнала при правильном вводе PIN кода; 
− одиночный сигнал при выполнении команды "удаленный запуск" (звонок 

на УОО) и двойной сигнал при отмене; 
− короткий звуковой сигнал при касании таблетки Touch Memory; 
− три звуковых сигнала после ввода команд с клавиатуры и нажатии клавиши 

"↵". 
8.24 Особенности работы с линиями связи. В дежурном режиме УОО осуще-

ствляет проверку наличия напряжения в проводной линии связи с периодичностью 
от 10 мин до 5 ч, устанавливаемой при конфигурировании. Контроль наличия сиг-
нала сети сотовой связи осуществляется постоянно. В случае отсутствия сигнала в 
проводной линии УОО осуществляет проверку с периодичностью 1 мин. Проверка 
наличия сигнала в проводной линии может быть отключена. 

8.25 При доставке извещений (кроме тестового) по проводной линии теле-
фонный аппарат отключается (режимом "приоритетной доставки"). Если общее 
время доставки больше определённого значения (по умолчанию 8 мин), УОО вый-
дет из режима "приоритетной доставки", при этом в случае занятости дополнитель-
ного телефона его отключение не произойдёт.  

Примечание – Если телефонный аппарат подключен к линии параллельно 
УОО (приложение Д), то УОО не препятствует функционированию этого аппарата, 
но при этом теряет возможность передачи извещений по проводной линии при за-
нятом аппарате. 

8.26 В случае отсутствия сеанса связи с адресатом (для протоколов "Contact-
ID" и "Аргус-Т") по прошествии четырех попыток УОО переходит в режим достав-
ки данному адресату с постепенно нарастающими от 1 до 4 мин паузами.  

8.27 В УОО предусмотрена возможность передачи извещений от приборов, 
имеющих выход для подключения проводной телефонной линии, по сотовому ка-
налу. Этот режим называется эмуляцией телефонной линии. Для его реализации 
необходимо подключить выход внешнего прибора (или телефонный аппарат) по 
схеме, приведенной на рисунке Д.2 (приложение Д), запрограммировать отключе-
ние телефонной линии и включение режима эмуляции. 

Внимание! Внешний прибор (телефонный аппарат) должен быть пере-
ключен в режим импульсного набора номера, тональный набор не распозна-
ется! 

8.28 В ряде случаев при работе с некоторыми АТС УОО не распознает нали-
чие сигнала "ответ станции". Для обеспечения доставки извещений по проводной 
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линии в данном случае следует отключить определение сигнала "ответ станции". 
Аналогично, возможно отключение определения сигнала "занято". Такое отключе-
ние может потребоваться (для некоторых операторов сотовой связи) при доставке 
извещений по проводной линии на сотовые телефонные аппараты, так как сигнал 
"ожидание соединения" может быть интерпретирован УОО как сигнал "занято". 

8.29 Прочие особенности. Для голосовых сообщений число повторов во вре-
мя передачи ограничено (по умолчанию – 10, программируется с ПК). По превы-
шению установленного числа повторов УОО завершает соединение. Голосовое со-
общение считается доставленным, если абонент завершил соединение раньше, чем 
УОО. При выключенном определении сигнала "занято" в случае доставки по про-
водной линии УОО воспроизводит голосовое сообщение заданное число раз (даже 
если абонент завершил соединение), после чего сообщение считается доставлен-
ным.  

8.30 УОО имеет режим автоматической пересылки SMS-сообщений с опре-
деленных номеров на другие номера. Данная функция полезна для контроля остат-
ка на счете, с которого осуществляются платежи за обслуживание SIM-карты УОО. 
Возможна также пересылка всех входящих SMS с любых номеров. 

8.31 Для информирования пользователя о состоянии баланса необходимо, 
чтобы оператор сотовой связи обеспечивал доступ к информации при помощи 
SMS-запросов. В УОО необходимо прописать исходящий номер экспресс-баланса 
(на который УОО будет отправлять пустое SMS-сообщение), входящий номер экс-
пресс-баланса (с которого приходит SMS с информацией об остатке на счете), раз-
решить пересылку сообщений с номера экспресс-баланса и задать номера телефо-
нов, на которые будут пересылаться сообщения. 

8.32 При передаче извещений в форматах Contact-ID, Аргус-Т, а также в 
SMS-сообщениях УОО использует дату и время, установленные во внутренних ча-
сах Для установки внутренних часов при включении питания существует несколь-
ко  возможностей: 

− установка при помощи отправки SMS на собственный номер SIM-карты 
(требуется разрешить использование SMS для установки времени при включении 
питания, должен быть указан собственный номер SIM-карты), 

− установка с использованием информации SMS экспресс-баланса (требуется 
разрешить использование SMS для установки времени при включении питания и 
использование для установки времени номера экспресс-баланса). 

− установка при помощи отправки SMS-команды (CmdTime, Табл.10.1), с со-
тового телефона на номер УОО. Номер сотового телефона должен быть в списке 
телефонов, разрешенных для удаленного управления. 

8.33 УОО имеет возможность передачи EMS-сообщений. В одно EMS-
сообщение может быть включена информация, содержащаяся в пяти SMS-
сообщениях. 

8.34 УОО осуществляет контроль напряжения источника питания. При сни-
жении напряжения ниже 10,5 В или превышении им величины 15 В УОО выдает 
извещение "Неисправность источника питания" и отключает контроль ШС3 и 
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ШС4, поскольку они питаются от того же источника. Состояние ШС, регистрируе-
мое УОО, при этом остается прежним. 

Внимание! При срабатывании датчика вскрытия УОО не контролирует на-
пряжение питания. Состояние источника питания, регистрируемое УОО, остается 
неизменным до нормализации датчика вскрытия. 

8.35 По умолчанию в УОО введён только пользователь 32 ("инженер"), без 
пароля.  Конфигурировать УОО может только пользователь 32 ("инженер"). Ос-
тальные пользователи могут изменить свой пароль и записать устройство Touch 
Memory. 

9 Конфигурирование 
9.1 УОО конфигурируется с ПК (рекомендуется перед установкой на объек-

те). Некоторые параметры могут быть изменены с собственной клавиатуры 
9.2 Конфигурирование с ПК 
9.2.1 Для конфигурирования УОО с ПК необходимо установить программ-

ное обеспечение, входящее в комплект поставки, запустив с компакт-диска файл 
"Gsm Конфигуратор ", v x.x.exe (x.x – версия программного обеспечения). Затем 
необходимо подключить УОО по схеме, приведенной в приложении Г. 

Внимание! Перед подключением к компьютеру необходимо отключить 
источник питания УОО от сети переменного тока.  

Для удобства подключения можно использовать кабель, поставляемый по 
отдельному заказу (цветовая маркировка приведена на схеме в приложении Г). 
Далее следует запустить программу "Gsm Конфигуратор ", включить питание 
УОО и дождаться выключения индикатора "Режим". Затем перевести УОО в ре-
жим конфигурирования с компьютера, набрав на клавиатуре УОО последователь-
ность "Р", "3","2", ввести пароль пользователя с номером 32 (по умолчанию па-
роль отсутствует), а после трех звуковых сигналов "2","0","1", "↵".  

В программе "Gsm Конфигуратор" на вкладке "Общие" ввести номер в окно  
"Адрес-УОО АВ", необходимый  для идентификации прибора, например, 0001. В 
окно Pin-код ввести 4-значный номер PIN кода SIM-карты. Далее, при необходи-
мости, заполнить остальные окна (см. описание программы "Gsm Конфигура-
тор"). 

9.2.2 В программе "Gsm Конфигуратор" на вкладке "Общие" ввести номер в 
окно  "Адрес-УОО АВ", необходимый  для идентификации прибора, например, 
0001. В окно Pin-код ввести 4-значный номер PIN кода SIM-карты. Далее, при не-
обходимости, заполнить остальные окна (см. описание программы "Gsm Конфи-
гуратор"). 

Если был неправильно введен PIN код SIM-карты, то канал  GSM работать 
не будет. В этом случае необходимо повторить ввод PIN кода (9.3.10.) и заново 
запрограммировать УОО. Если PIN-код был введён неправильно три раза подряд, 
SIM-карта блокируется. Для разблокировки SIM-карты можно воспользоваться 
любым сотовым телефоном или самим УОО в режиме программирования при по-
мощи команд (9.3.4) 
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9.2.3 На вкладке "Адресаты" заполнить настройки получателей извещений 
(адресаты и телефоны), а также форматы передачи сообщений через телефонную 
линию или по GSM каналу. 

9.2.4 На вкладке "Шлейфы" определить типы шлейфов и их настройки. 
9.2.5 На вкладке "Реле" определить события, при которых будут происхо-

дить срабатывания реле. 
В таблице 9.1 приведены возможные варианты типа реакции  реле и соот-

ветствующая им логика работы.  
Таблица  9.1 – Типы реакции реле  

Параметр Описание 
"Вкл." Замыкание реле 

Последоват.1 1 с вкл. \ 1 с выкл. 
Последоват.2 2 с вкл. \ 2 с выкл. 
Последоват.3 0,5 c вкл.\ 2 с выкл. 
Последоват.4 0,5 c вкл.\0,5 с выкл.\0,5 с вкл.\2 с выкл. 

Управление замком 3 с вкл\0,1 с выкл. 
Выкл. Размыкание реле 

 

9.2.6 На вкладке "События" выбрать событие, которое требуется передать, и 
по двойному клику левой клавиши мыши открыть меню с его параметрами. В 
правом окне напротив выбранного адресата, которому будет передаваться данное 
сообщение, установить галочки. При необходимости отредактировать параметры 
извещения. 

9.2.7 На вкладке "Отчеты" определяются события, доставляемые каждому 
из пользователей. 

9.2.8 На вкладке "Пользователи" установить права пользователей и занести 
в память прибора для каждого пользователя свой электронный ключ. Для этого 
выбрать пользователя, нажать кнопку "Считать" и прикоснуться электронным 
ключом к считывателю. В окне "Touch memory" появится считанный номер клю-
ча, а в таблице напротив пользователя в столбце "Dalas" появится отметка, что 
ключ записан, при этом УОО должен находиться в режиме конфигурирования и 
быть на связи с ПК. 

9.2.9 На вкладке "Голосовые сообщения" в режиме конфигурирования УОО 
произвести запись голосового сообщения. Для этого нажать кнопку "Добавить", в 
появившемся окне нажать кнопку "Записать" и произнести сообщение перед мик-
рофоном. После окончания записи нажать кнопку "Остановить". Общая длитель-
ностью голосовых сообщений не должна превышать 20 с. 

9.2.10 Для прослушивания записанных голосовых сообщений необходимо 
перевести УОО в режим конфигурирования (9.3.1), позвонить на УОО с данного 
сотового телефона и нажать "Проиграть"", предварительно выбрав курсором но-
мер записанного сообщения. Так же возможно  вместо звонка с сотового телефона 
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прослушать сообщение на обычном телефонном аппарате, подключенным к УОО 
с подключенной телефонной линией. 

9.2.11 На вкладке "Индикация" выбрать режим работы светодиода, подклю-
ченного к выводу "ТМ индикация", а также определить события, при которых бу-
дет включаться звуковая индикация. 

9.2.12 На вкладке "Управление" ввести номера телефонов, с которых будет 
осуществляться удаленное управление. 

9.2.13 После установки всех необходимых параметров перейти на вкладку 
"Программирование" и убедившись в отсутствии  флага "Открыть COM порт", 
нажать "Загрузить" для записи новых параметров конфигурации. После появления 
сообщения об успешной загрузки, нажать кнопку "Перезапуск". После операции 
загрузки все настройки сохранятся в энергонезависимой памяти УОО. 

9.2.14 В случае необходимости прочитать текущие настройки параметров 
конфигурации, перевести УОО в режим программирования по 9.3. Перейдя на 
вкладку "Программирование" и убедившись в отсутствии  флага "Открыть COM 
порт", нажать  "Считать". После появления сообщения об успешном считывании 
нажать кнопку "Перезапуск". 

9.2.15 Для записи в УОО новой версии программы микроконтроллера, не-
обходимо в программе "Gsm Конфигуратор" перейти на вкладку "Программиро-
вание" и, убедившись в отсутствии флага "Открыть COM порт", в меню "На-
стройки" выбрать пункт "Загрузчик". Нажав "Открыть", выбрать файл для загруз-
ки "av5 vx.x.hwr". Отключив и снова подав питание на УОО, в течение 2 с нажать 
"Запрограммировать". По окончании программирования появится сообщения об 
успешной загрузке. 

Внимание! После обновления программы микроконтроллера УОО все 
его настройки будут стерты и их необходимо ввести заново. 

9.3 Конфигурирование УОО при помощи команд 
Полное конфигурирование всех опций доступно только при помощи ПК  
9.3.1 Для входа в режим конфигурирования нажать "Р", набрать номер (две 

цифры), и пароль пользователя. Последуют три звуковых сигнала. Индикатор 
СОСТОЯНИЕ включится в режиме прерывистого свечения. Устройство будет 
ожидать ввод команд. Для пользователей с номерами "01" – "31" разрешены толь-
ко две команды – "01" и "02". 

9.3.2 При наборе команды (кроме команд без параметров), включатся  ин-
дикаторы РЕЖИМ и ПИТАНИЕ, а индикатор СОСТОЯНИЕ выключится. После 
набора параметров команды включится индикатор СОСТОЯНИЕ, обозначающий  
готовность к записи, для записи необходимо нажать "↵" (последуют три звуковых 
сигнала), для отмены – любую из кнопок "◄", "►". При отсутствии нажатий на 
кнопки через 2 мин УОО автоматически выйдет из режима конфигурирования. 
Коды команд и их описания приведены в таблице 9.2. 
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Таблица 9.2 - Коды команд 
Код 

коман-
ды 

Описание Формат Примечание

01 Смена пароля 
пользователя 

Формат набора: с..с "▲" c1..c1 
с..с – новый пароль пользователя (до 
6 цифр) 
с1..с1 – подтверждение пароля 

Подтвержде-
ние –  "↵" 
отмена – 
"◄", "►" 

02 Программиро-
вание ключа 
Touch Memory 

Формат набора: hh c..c 
hh – номер пользователя (01..32) 
с..с – пароль пользователя 
после набора поднести ключ Touch 
Memory к считывателю 

Подтвержде-
ние – "↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

03 Смена пароля 
пользователя 
инженером 

Формат набора: pp с..с "▲" c1..c1 
pp –  номер пользователя 
с..с – новый пароль пользователя (до 
6 цифр) 
с1..с1 – подтверждение пароля 

Подтвержде-
ние – "↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

41 Включение дос-
тавки события 
адресату 

Формат набора: hh c…с 
hh – номер события (две цифры) 
с..с – адресаты 1..8 (возможно вклю-
чение доставки нескольким адреса-
там) 

Подтвержде-
ние – "↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

42 Выключение 
доставки собы-
тия адресату 

Формат набора: hh c…с 
hh – номер события (две цифры) 
с..с – адресаты 1..8 (возможно вклю-
чение доставки нескольким адреса-
там) 

Подтвержде-
ние – "↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

43 Изменение пара-
метров события 
(см. приложение 
Б) 

Формат набора: hh ccc pp zzz r 
hh – номер события (две цифры) 
ccc – код события (три цифры) 
рp – номер раздела (две цифры) 
zzz –  номер зоны (три цифры) 
r =1 событие с восстановлением; 
r=2 - без восстановления (при ис-
чезновении/нормализации воздей-
ствия ничего не передается) 

Подтвержде-
ние – "↵", 
отмена – 
"◄", "►" 
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Продолжение таблицы 9.2 
Код 

коман-
ды 

Описание Формат Примеча-
ние 

50 Ввод PIN- кода 
SIM-карты 

Формат набора: hhhh 
hhhh – PIN- код SIM-карты 

Подтвер-
ждение – 

"↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

51 Ввод PUK- кода 
SIM-карты 

Формат набора: cccccccc hhhh 
cccccccc – PUK- код SIM-карты 
hhhh – новый PIN- код SIM-карты 

Подтвер-
ждение – 

"↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

71 Время до вы-
ключения режи-
ма "приоритет-
ной" доставки (в 
минутах) 

Формат набора: hh 
hh – время в минутах (две цифры) 

Подтвер-
ждение – 

"↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

72 Время между 
проверками про-
водной телефон-
ной линии 

Формат набора: с hh 
с=1 единицы времени – минуты, с=2 
– часы 
hh – время между проверками (две 
цифры) 

Подтвер-
ждение – 

"↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

73 Период передачи 
тестового сооб-
щения 1 

Формат набора: с hh 
с=1 единицы времени – минуты, с=2 
– часы 
hh – время между тестовыми сооб-
щениями (две цифры) 

Подтвер-
ждение – 

"↵", 
отмена – 
"◄", "►" 

74 Период передачи 
тестового сооб-
щения 2 

Формат набора: с hh 
с=1 единицы времени – минуты, с=2 – 
часы 
hh – время между тестовыми сообще-
ниями (две цифры) 

Подтвер-
ждение – 

"↵", 
отмена – 
"◄", "►" 
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Продолжение таблицы 9.2 
Код 

коман-
ды 

Описание Формат Примечание 

81 Запись нового 
голосового со-
общения 

Для записи нажать и удерживать 
кнопку "P". 
Максимальное количество сообще-
ний – 16, суммарная длительность – 
не более 20 с 

Процесс за-
писи индици-
руется вклю-
ченным ин-
дикатором 
СОСТОЯ-

НИЕ 
82 Перезапись су-

ществующего 
голосового со-
общения (сооб-
щение должно 
быть той же дли-
ны) 

Возможна перезапись первых 9 со-
общений. 
Для перезаписи необходимо нажать 
и удерживать кнопку с номером со-
общения ("1".."9") 

Процесс за-
писи индици-
руется вклю-
ченным ин-
дикатором 
СОСТОЯ-

НИЕ 
83 Удаление голо-

совых сообще-
ний 

 Подтвержде-
ние - "↵". 

Выход - "◄", 
"►" 

84 Проверка запи-
санных сообще-
ний 

При вводе команды УОО снимает 
трубку 
и выдает сообщения.  Сообщения 
переключаются кнопками "1"…"9" 

Необходимо 
позвонить на 
номер УОО 
до набора ко-

манды 
85 Номер звукового 

сообщения свя-
занного с собы-
тием 

Формат набора hh ab 
hh – номер события (две цифры) 
a – номер записи, связанной с вос-
становлением 
b – номер записи, связанной с воз-
никновением нового события 

Подтвержде-
ние - "↵". 

Выход - "◄", 
"►" 

690 Выход из режима 
программирова-
ния 

Подтверждение – "↵" _ 

951 Перезапуск уст-
ройства Подтверждение – "↵" - 

9.3.3 Для ввода PIN-кода SIM-карты набрать "50hhhh", где hhhh - PIN-код (4 
цифры). Нажать "↵".    При правильном вводе PIN-кода, последуют два звуковых 
сигнала, если неправильно – звуковых сигналов не последует. В последнем случае 
необходимо повторить ввод PIN-кода. Если PIN-код был введён неправильно 
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три раза подряд, SIM-карта блокируется. Для того чтобы разблокировать SIM-
карту, необходимо ввести PUK- код. Для этого необходимо набрать 
"51сссссссс hhhh", где сссссссс - PUK- код (8 цифр), hhhh - новый PIN-код (4 циф-
ры). Нажать"↵". Если PUK-код введен правильно, последуют два звуковых сигна-
ла, если неправильно – звуковых сигналов не последует. Если PUK- код вводит-
ся неправильно 10 раз подряд, то SIM-карта блокируется окончательно и не-
обходимо обратиться к оператору сотовой связи для замены карты. В случае 
если у SIM-карты выключен запрос PIN-кода, программировать его не обязатель-
но. Если длина PIN-кода отлична от 4 цифр, необходимо вставить SIM-карту в те-
лефонный аппарат и задать новый, 4-значный PIN-код. 

9.3.4 Для записи голосовых сообщений войти в режим конфигурирования: 
нажать "Р", набрать номер (две цифры) и пароль пользователя. Нажать "↵". По-
следуют три звуковых сигнала. Индикатор СОСТОЯНИЕ включится в режиме 
прерывистого свечения. Устройство будет ожидать ввод команд. Набрать "81". 
Удерживая нажатой кнопку "Р" проговорить сообщение. Во время записи непре-
рывно включен индикатор СОСТОЯНИЕ. Отпустить кнопку. Действуя аналогич-
но записать другие сообщения. Максимальное количество сообщений - 16. Мак-
симальная суммарная длительность сообщений – 20 с. В случае превышения дли-
тельности или количества сообщений индикатор СОСТОЯНИЕ будет выключен 
при нажатой кнопке "Р". Запись в таком режиме невозможна. Для выхода из ре-
жима записи сообщений нажать "↵". 

9.3.5 Для перезаписи сообщения необходимо набрать команду "82". Воз-
можна перезапись только первых девяти сообщений. Длительность нового сооб-
щения будет равна длительности старого. Удерживая нажатой кнопку "1"-"9" 
(номер сообщения), произнести сообщение (индикатор СОСТОЯНИЕ должен 
быть включен). После выключения индикатора СОСТОЯНИЕ отпустить кнопку. 

Для выхода из режима перезаписи нажать "↵". 
9.3.6 Для  выхода из режима конфигурирования набрать "690" и нажать "↵". 
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10 Порядок работы 

10.1 К работе с УОО допускаются лица, изучившие настоящее руководство 
по эксплуатации или прошедшие инструктаж и практические занятия под руково-
дством лиц, изучивших данный документ. 

Здесь и далее - в случае четырёхкратной попытки набора пароля, не соот-
ветствующего запрограммированному паролю пользователя, последующая по-
пытка набора может быть реализована только по истечении 3 мин; 

10.2 Контроль состояния ШС: 
− нажать на кнопку "1" и удерживать не менее 4 с до появления непрерыв-

ного свечения индикатора РЕЖИМ, определить состояние ШС1 по таблице 8.2. 
− аналогично предыдущему определить состояние ШС2-ШС4, нажимая на 

кнопку "2"-"4". 
10.3 Постановка ШС под охрану выполняется следующими способами: 
− нажать на кнопку "▲", набрать на клавиатуре номер пользователя (от 01 

до 32, для номеров 28-32 см. 10.7) и пароль пользователя. Если было запрограм-
мировано устройство Touch Memory, дважды в течение 2 с коснуться ключом 
считывателя. После первого касания индикатор устройства Touch Memory перей-
дет в режим прерывистого свечения, после принятия команды (второго касания) – 
в режим непрерывного свечения. Регистрация контакта ключа сопровождается 
коротким звуковым сигналом УОО. После звукового сигнала ШС будут постав-
лены на охрану и УОО перейдёт к доставке извещения "Взятие ШС"; 

− при помощи SMS команды или вызова на номер УОО (после соответст-
вующего программирования УОО). В первом случае требуется отправить на но-
мер УОО SMS с текстом mArm nn, "p…p", где nn-номер пользователя, p…p – па-
роль (указывается в кавычках). Во втором случае требуется совершить вызов на 
номер УОО. Если УОО выдаст абоненту один звуковой сигнал, то произошло взя-
тие под охрану. При необходимости повторить вызов (взятие и снятие чередуют-
ся). Из соображений надежности и для повышения безопасности указанными спо-
собами постановки на охрану (SMS команда или вызов на номер УОО) пользо-
ваться не рекомендуется. 

В случае проблескового свечения индикатора СОСТОЯНИЕ проконтроли-
ровать состояние ШС по 10.2. 

Примечание - При постановке по тактике "с открытой дверью" ШС могут 
быть нарушены, но должны быть нормализованы до истечения задержки на взя-
тие. 

10.4 Снятие ШС с охраны выполняется следующими способами: 
− нажать на кнопку "▼", набрать на клавиатуре номер пользователя (от 

01 до 32) и пароль пользователя. Если было запрограммировано устройство Touch 
Memory, один раз коснуться ключом считывателя. После касания индикатор уст-
ройства Touch Memory перейдет в режим прерывистого свечения, после принятия 
команды – в режим непрерывного свечения. Регистрация контакта ключа сопро-
вождается коротким звуковым сигналом УОО После звукового сигнала ШС будут 
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сняты с охраны и УОО перейдёт в режим доставки извещения "снятие ШС".при 
помощи SMS команды или вызова на номер УОО. В этом случае SMS-команда 
должна содержать текст mDisarm nn, "p…p", где nn-номер пользователя, p…p – 
пароль (указывается в кавычках), а при вызове на номер УОО должно последо-
вать два звуковых сигнала. 

10.5 Снятие ШС с охраны с признаком "под принуждением": 
− выполняется аналогично предыдущему (10.4), при этом в качестве па-

роля пользователя необходимо набрать пароль, отличающийся от действительно-
го пароля пользователя на ±1 (в арифметическом смысле). 

10.6 Сброс тревог (в том числе пожарных) по ШС выполняется следующи-
ми способами: 

− нажать на кнопку "▼", набрать на клавиатуре номер пользователя (от 
01 до 32), к которому приписан данный ШС, и пароль пользователя;  После звуко-
вого сигнала тревоги по ШС будут сняты и УОО перейдёт в режим доставки из-
вещения "Снятие ШС". 

Если было запрограммировано устройство Touch Memory, один раз кос-
нуться ключом считывателя. После касания индикатор устройства Touch Memory 
перейдет в режим прерывистого свечения, после принятия команды – в режим не-
прерывного свечения. Регистрация контакта ключа сопровождается коротким 
звуковым сигналом УОО; 

− после звукового сигнала тревоги по ШС будут сняты и УОО перейдёт 
в режим доставки извещения "Снятие ШС". Если было запрограммировано уст-
ройство Touch Memory, один раз коснуться ключом считывателя. После касания 
индикатор устройства Touch Memory перейдет в режим прерывистого свечения, 
после принятия команды – в режим непрерывного свечения. Регистрация контакта 
ключа сопровождается коротким звуковым сигналом УОО; 

− при помощи SMS команды или вызова на номер УОО. В этом случае 
SMS-команда должна содержать текст mDisarm nn, "p…p", где nn-номер пользо-
вателя, p…p – пароль (указывается в кавычках), а при вызове на номер УОО 
должно последовать два звуковых сигнала. 

Примечание - Для того, чтобы был возможен сброс тревоги по ШС, если 
ШС - круглосуточный, необходимо, чтобы текущее состояние ШС было нормаль-
ным. 

10.7 Взятие/снятие с охраны периметра: 
− выполняется аналогично 10.3, только для пользователей с номерами 

28-32 включительно. При постановке под охрану задержки на взятие/снятие не 
включаются. 

10.8 Перевод УОО в режим передачи контрольного извещения: 
− нажать на кнопку "◄", набрать на клавиатуре номер пользователя (от 

01 до 32) и пароль пользователя; 
− после звукового сигнала УОО перейдёт в режим доставки контроль-

ного извещения. 
10.9 Перевод УОО в режим передачи дополнительного извещения: 
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− нажать на кнопку "►", набрать на клавиатуре номер пользователя (от 
01 до 32) и пароль пользователя, 

− после звукового сигнала УОО перейдёт в режим доставки дополни-
тельного извещения. 

10.10 Изменение пароля пользователя: 
− войти в режим программирования. Для этого нажать на кнопку "P", 

набрать на клавиатуре номер пользователя (от 01 до 32) и пароль пользователя; 
− набрать последовательность: 
NN  K…K  "▲" К…К,   
где N N – номер пользователя (от 01 до 32); 
K…K – новый пароль (от 0 до 6 цифр); 
K…K – подтверждение пароля; 
− выйти из режима программирования, набрав 690 и нажав "↵"; 
Примечание - Если пароль не задан, для данного пользователя осуществля-

ется свободный доступ. Пользователь с номером 32 имеет право задавать пароли 
для всех пользователей, а пользователи с номерами 01-31 – только собственный 
пароль. 

Внимание! Запишите и сохраните пароль для пользователя 32 (инже-
нер). В случае утраты пароля, для восстановления его значения по умолча-
нию, необходимо вернуть устройство к заводским настройкам – загрузив 
прошивку устройства (9.2.15, 9.2.13). 

10.11 При возникновении тревоги по ШС УОО включает индикатор СО-
СТОЯНИЕ в режиме прерывистого свечения. 

10.12 Для определения номера ШС, по которому имела место тревога, необ-
ходимо последовательно проконтролировать состояния ШС1 – ШС4 по 10.2. 

10.13 Выход из режима передачи извещения осуществляется либо в случае 
успешной доставки извещения, либо при выключении питания УОО. Число попы-
ток доставки голосовых сообщений ограничено десятью (программируется с ПК). 

10.14 При отсутствии одного или обоих каналов связи УОО индицирует это 
прерывистым свечением индикатора согласно таблице 8.1. 

10.15 Удаленное управление УОО осуществляется по сотовому каналу свя-
зи. 

10.15.1 Для подачи команды необходимо отправить на номер УОО SMS, со-
держащее название команды и ее параметры. Если команда содержит несколько 
параметров, они отделяются запятыми. Если SMS содержит несколько команд, 
они разделяются точкой с запятой. 

Для получения отчета о принятии команды после ее названия следует по-
ставить точку.  

Перечень команд и параметры приведены в таблице 11.1. Необязательные 
символы выделены в фигурных скобках. Пароли должны указываться в кавычках. 
Регистр букв не имеет значения. 
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Таблица 10.1 
Формат Описание 

CmdTime{.}{;} Время прихода данной SMS будет установлено в УОО 
SetRelay{.} n {;} Включает реле с номером n (n = 1 или 2) 
ClrRelay{.} n {;} Выключает реле с номером n (n = 1 или 2) 
mStart{.}{;} Событие "удалённый запуск" 
mStop{.}{;} Отмена события "удалённый запуск" 
mArm{.} n,"n1"{;} Взятие под охрану пользователем с номером n и паролем поль-

зователя n1 
mDisarm{.} 
n,"n1"{;} 

Снятие с охраны пользователем с номером n и паролем поль-
зователя n1 

mState{.}{;} Получение информации о текущем состоянии УОО (в виде 
SMS). Расшифровка приведена в приложении В 

Reset{.}{;} Сброс УОО (повторная инициализация GSM-модема) 
Psw "пароль"{;} Позволяет получить доступ к командам, защищенным паро-

лем. Пароль действует на все следующие команды до сле-
дующей команды Psw или до конца SMS  

 
10.15.2 SMS-сообщения, управляющие реле, могут содержать команды, не-

посредственно управляющие реле, либо команду "удаленный запуск". В послед-
нем случае необходимо запрограммировать срабатывание реле (возможно сраба-
тывание обоих реле) по данной команде. Для команды "удаленный запуск" воз-
можна установка любого типа срабатывания, тогда как команды непосредствен-
ного управления позволяют задавать режимы "постоянно включено/выключено". 
Повторная передача команды "удаленный запуск" отменяет ее действие. 

10.15.3 Команда "удаленный запуск" может быть подана следующим обра-
зом. Если запрограммировано управление по входящему вызову, для переключе-
ния состояния реле пользователю необходимо позвонить на номер УОО. УОО 
снимет трубку и выдаст звуковую индикацию приема команды: 1 звуковой сигнал 
– команда выполнена, 2 сигнала – отменена. Затем УОО положит трубку. Общая 
продолжительность вызова – менее 5 с. Повторная передача команды отменяет ее.  

10.16 При доставке извещений по проводной линии телефонный аппарат 
отключается. 

Примечание - По истечении заданного времени УОО выходит из режима 
"приоритетной" доставки, т.е. при занятом дополнительном телефонном аппарате 
доставка не осуществляется. 
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10.17 В режиме эмуляции телефонной линии УОО позволяет осуществлять 
связь с абонентами по сотовой линии через подключенный телефонный аппарат. 
Для этого необходимо переключить аппарат в режим импульсного набора номера, 
поднять трубку, убедиться в наличии сигнала "ответ станции", набрать номер. 
УОО выполнит соединение.  

Примечание - Пауза между набором цифр номера не должна превышать 3 с. 
Цифры, набираемые в режиме тонального набора, не определяются. 

 
11 Проверка технического состояния 
11.1 Проверку технического состояния УОО проводят с целью выявления 

дефектов и оценки технического состояния при его поступлении с предприятия-
изготовителя в подразделения вневедомственной охраны. 

11.2 Проверка проводится инженерно-техническим персоналом, обслужи-
вающим технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляю-
щим входной контроль. 

11.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормаль-
ных климатических условиях. 

11.4 Последовательность операций и порядок их выполнения при проверке 
технического состояния УОО приведены в таблице 11.1. 

11.5 Телефонные линии, используемые при проверке, должны соответство-
вать ОСТ 45.36-86. Для используемой в УОО SIM-карты должно быть разрешено 
определение собственного номера. 
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Таблица 11.1 

Операции Порядок выполнения 

1 Внешний вид Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии 
внешних повреждений устройства 

2 Комплектность Убедиться внешним осмотром в соответствии состава 
УОО таблице 3.1 

3 Проверка прове-
дения программи-
рования 

Подать питание на УОО. Крышка УОО должна быть за-
крыта. 
Войти в режим программирования. Контролировать зву-
ковые сигналы при нажатии каждой кнопки, а свечение 
индикаторов ПИТАНИЕ, РЕЖИМ, СОСТОЯНИЕ – при 
входе в различные подменю. 
Запрограммировать УОО по разделу 10 (со всеми ШС), 
учитывая, что, как минимум, один пользователь должен 
иметь возможность управлять всеми ШС. Для одного со-
тового телефонного номера запрограммировать доставку 
сообщений в голосовом формате с приоритетной достав-
кой по проводной линии. Запрограммировать реле 1 на 
срабатывание по тревоге, реле 2 – по неисправности. За-
писать одно голосовое сообщение и связать его с тесто-
вым событием 1. 
Выйти из режима программирования. 
Поставить ШС под охрану, пользуясь вновь запрограм-
мированным паролем пользователя  

4 Проверка опреде-
ления состояния 
телефонной линии 
и доставки извеще-
ний 

Подать питание на УОО при отключенной телефонной 
линии. Через 10 с проконтролировать индикацию по таб-
лице 8.1. Проконтролировать доставку тестового голосо-
вого сообщения в течение 1 мин по сотовому каналу 
(должен определиться номер УОО). Подключить теле-
фонную линию к клеммам "Л" и "ЛТ" колодки X2 (см. 
приложение Г). Через 1 мин проконтролировать индика-
цию по таблице 8.1. Выключить и включить питание 
УОО. Проконтролировать доставку тестового голосового 
сообщения в течение 1 мин (номер УОО не должен опре-
делиться) 

5 Проверка реакции 
на нарушение ШС 

Подключить к ШС1, ШС2 резисторы 5,6 кОм из комплек-
та поставки, а к ШС3, ШС4 - магазины сопротивлений. 
Установить на магазинах сопротивление 5,6 кОм. 
Подать питание на УОО. Крышка УОО должна быть за-
крыта 
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Продолжение таблицы 11.1 

Операции Порядок выполнения 

 Проконтролировать состояние ШС1 – ШС4 по 8.21. Убе-
диться в состоянии ШС – "Норма". 
Установить на магазинах сопротивление 1,0 кОм.  
Проконтролировать состояние ШС3 и ШС4 по 8.21. Убе-
диться в состоянии ШС – "Тревога". При помощи оммет-
ра убедиться в переключении контактов реле 1. 
Установить на магазинах сопротивление 11,3 кОм.  
Проконтролировать состояние ШС3 и ШС4 по 8.21. Убе-
диться в состоянии ШС – "Тревога". 
Отсоединить магазины и резисторы от ШС1-ШС4. Убе-
диться в состоянии ШС1, ШС2 – "Тревога", ШС3, ШС4 – 
"Неисправность" по 8.21. При помощи омметра убедиться 
в переключении контактов реле 2. 
Попарно замкнуть контакты ШС. Убедиться в состоянии 
ШС1, ШС2 – "Тревога", ШС3, ШС4 – "Неисправность" по 
8.21. 

6 Проверка работы 
с телефонным ап-
паратом 

Проверку провести аналогично пункту 4, подключив 
предварительно телефонный аппарат на клеммы "Т" и 
"ЛТ" колодки X2. Сняв трубку телефонного аппарата и 
подав питание на УОО, следует проконтролировать от-
сутствие отключения телефонного аппарата. После пере-
хода УОО в режим доставки тестового извещения необ-
ходимо проконтролировать отключение телефонного ап-
парата, доставку извещений и подключение телефонного 
аппарата к линии после доставки извещения 
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12 Возможные неисправности и способы их устранения 
12.1 Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приве-

ден в таблице 12.1. 
Таблица 12.1 

Наименование  
неисправности 

Вероятная 
причина Способ устранения 

Неустойчивый прием 
сигнала базовой стан-
ции 

Изменить расположение 
УОО 

1 УОО индицирует 
отсутствие сотовой 
сети (таблица 8.1) 

Неисправна или от-
ключена карта SIM, 
неверный PIN-код 

Вставить карту в исправ-
ный телефон стандарта 
GSM. Проверить работо-
способность карты, при 
необходимости заменить 
ее 

Неисправна телефон-
ная линия 

Проверить исправность те-
лефонной линии, подклю-
чив к ней заведомо ис-
правный телефонный ап-
парат 

2 При подключенной 
телефонной линии 
УОО индицирует от-
сутствие сигнала в те-
лефонной линии (таб-
лица 8.1) Нет контакта на колод-

ке или оборваны про-
вода цепи соединения с 
телефонной линией 

Проверить контакты или 
устранить обрыв 

УОО находится в ре-
жиме передачи изве-
щения 

Выдержать паузу около 
10 мин и снова проверить 
наличие сигналов АТС в 
телефонной трубке 

Неисправна телефон-
ная линия 

Проверить исправность те-
лефонной линии, подклю-
чив к ней заведомо ис-
правный телефонный ап-
парат

3 В телефонном аппа-
рате, подключенном к 
УОО, отсутствуют 
сигналы АТС 

Нет контакта на колод-
ке или оборваны про-
вода цепи соединения с 
телефонной линией 
либо с телефонным ап-
паратом 

Проверить контакты или 
устранить обрыв 
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Продолжение таблицы 12.1 
Наименование  
неисправности 

Вероятная 
причина Способ устранения 

4 При подключенных 
ШС УОО индицирует 
нарушение ШС 

Сопротивление ШС 
находится вне диапа-
зона от 5 до 6,1 кОм 

Измерить сопротивление 
ШС омметром и устано-
вить заданные значения 
сопротивлений ШС 
(5,6 кОм ± 5%) 

13 Техническое обслуживание 
13.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого вхо-

дит техническое обслуживание УОО, должен знать конструкцию и правила экс-
плуатации УОО. 

13.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета 
регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-
пожарной сигнализации. 

13.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и 
методики выполнения регламентных работ являются обязательными. 

13.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руко-
водствоваться разделом 5, а также "Руководством по техническому обслужива-
нию установок охранно-пожарной сигнализации". 

13.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического 
обслуживания: 

− плановые работы в объеме регламента – один раз в месяц, либо при 
поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 
дней. 

13.6 Перечень работ для регламента приведен в таблице 13.1. 
Таблица 13.1 

Содержание 
работ 

Порядок 
выполнения 

Приборы, ин-
струмент, обо-
рудование, ма-

териалы 

Норма и 
наблюдаемые 

явления 

1.1 Удалить с поверхности 
УОО пыль, грязь и влагу 

Ветошь, кисть 
флейц 

Не должно быть 
механических 
повреждений 

1 Внешний 
осмотр, чи-
стка УОО 

1.2 Снять крышку с устрой-
ства. Удалить с поверхности 
клемм пыль, грязь  

Отвёртка, ве-
тошь, кисть 
флейц, бензин Б-
70 

Не должно быть 
пыли, грязи 

2 Проверка 
работоспо-
собности 

Провести проверку устрой-
ства в соответствии с табли-
цей 12.1. 

- - 
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13.7 Перед началом работ УОО должно быть отключено от телефонной сети 
и источника питания. 

13.8 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть проверена. 

14 Хранение 
14.1 Условия хранения соответствуют условиям 1 ГОСТ 15150-69. УОО 

должны храниться упакованными на стеллажах. 
14.2 Расстояние между стенами, полом хранилища и УОО - не менее 0,1 м. 
14.3 Расстояние между отопительными устройствами и коробками с УОО - 

не менее 0,5 м.  
14.4 При складировании УОО в штабели разрешается укладывать не более 

пяти коробок с УОО.  
14.5 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и то-

копроводящая пыль. 
 

15 Транспортирование 
15.1 УОО могут транспортироваться любыми видами транспорта при усло-

вии защиты от атмосферных осадков. 
15.2 Условия транспортирования соответствуют условиям хранения 5 по 

ГОСТ 15150-69. 
15.3 УОО в упаковке выдерживает при транспортировании:  
– транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 

120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением; 
– температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 оС;  
– относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 35 оС.  
15.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен пре-

вышать 3 мес.  
15.5 Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного 

хранения УОО при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных ус-
ловиях. 

15.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повы-
шенной влажности воздуха УОО непосредственно перед установкой на эксплуа-
тацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помеще-
нии с нормальными климатическими условиями. 
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Приложение А 
Таблица кодов событий формата "Ademco Contact ID" 

Таблица А.1 
Код Событие (англ.)  Событие (рус.) 

  Alarms Тревоги 
100 Medical Медицинская тревога 
101 Pendant transmitter Радиобрелок-передатчик 
102 Fail to report Ошибка при передаче 

      
110 Fire Alarm Пожарная тревога 
111 Smoke Дым 
112 Combustion Возгорание 
113 Waterflow Поток воды 
114 Heat Высокая температура 
115 Pull station Кнопка вызова пожарных 
116 Duct Трубопровод 
117 Flame Пламя 
118 Near alarm Внимание 

      
120 Panic alarm Кнопка тревожной сигнализации 
121 Duress Принуждение 
122 Silent panic Тревога без оповещения 
123 Audible panic Тревога с оповещением 

      
130 Burglary Охранная тревога 
131 Perimeter burglary Тревога по периметру 
132 Interior burglary Тревога внутри охраняемого объекта 
133 24-hour burglary Тревога круглосуточного шлейфа 
134 Entry/Exit burglary Охранная тревога на входе/выходе 
135 Day/Night burglary Неисправность днём/ тревога ночью 
136 Outdoor Тревога вне охраняемого объекта 
137 Tamper Вскрытие 
138 Near alarm Внимание 

      
140 General alarm Общая тревога 
141 Polling loop open Обрыв сигнальной линии 
142 Polling loop short Замыкание сигнальной линии 
143 Expansion module failure Отказ модуля расширения 
144 Sensor tamper Датчик вскрытия 
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Продолжение таблицы А.1 
Код Событие (англ.)  Событие (рус.) 
145 Expansion module tamper Датчик вскрытия модуля расширения 

      
150 24-hour auxiliary Круглосуточная не охранная тревога 
151 Gas detected Обнаружен газ 
152 Refrigeration Переохлаждение 
153 Loss of heat Утечка тепла 
154 Water leakage Утечка воды 
155 Foil break Разрыв фольги 
156 Day trouble Дневная неисправность 
157 Low bottled gas level Низкий уровень в газовом баллоне 
158 High temperature Высокая температура 
159 Low temperature Низкая температура 
161 Loss of airflow Пропадание воздушного потока 

  Supervisory Технический контроль 
200 Fire supervisory Контроль над пожарным оборудованием 
201 Low H2O pressure Снижение давления воды 
202 Low CO2 Снижение уровня CO2

203 Gate valve sensor Блокировка датчика впускного клапана 
204 Low water level Снижение уровня воды 
205 Pump activated Запуск насоса 
206 Pump failure Неисправность насоса 

  Troubles Неисправности 
300 System trouble Системная неисправность 
301 AC loss Отключение электросети 
302 Low system battery Разряжен аккумулятор 
303 RAM checksum bad Ошибка контрольной суммы в ОЗУ 
304 ROM checksum bad Ошибка контрольной суммы в ПЗУ 
305 System reset Перезапуск системы 
306 Panel program changed Взлом программы 
307 Self-test failure Ошибка автоматического теста 
308 System shutdown Отключение системы 
309 Battery test failure Ошибка теста аккумулятора 
310 Ground fault Неисправность заземления панели 
320 Sounder/relay trouble Неисправность сирены/реле 
321 Trouble bell 1 Обрыв телефонной линии 1 
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Продолжение таблицы А.1 
Код Событие (англ.)  Событие (рус.) 
322 Trouble bell 2 Обрыв телефонной линии 2 
323 Trouble alarm relay Неисправность тревожного реле 
324 Trouble relay Неисправность аварийного реле 
325 Reversing relay Неисправность реверсивного реле 
330 System peripheral Неисправность системной периферии 
331 Polling loop open Обрыв сигнальной линии 
332 Polling loop short Замыкание сигнальной линии 
333 Expansion module failure Неисправность модуля расширения 
334 Repeater failure Неисправность ретранслятора 
335 Local printer: paperout Закончилась бумага в локальном принтере 
336 Local printer: failure Неисправность локального принтера 
350 Communication trouble Нарушение связи 
351 Telco fault 1 Неисправность телефонной линии N 1 
352 Telco fault 2 Неисправность телефонной линии N 2 

353 Long range radio transmitter 
fault Неисправность радиопередатчика 

354 Communication failure Неисправность связи 
355 Loss of radio supervising Пропадание контрольных радиосигналов 
356 Loss of central polling Пропадание сигнала централизованного опроса 
370 Protection loop Неисправность защитного контура 
371 Protection loop open Обрыв защитного контура 
372 Protection loop short Замыкание защитного контура 
373 Fire loop trouble Пожарная неисправность 
380 Sensor trouble Неисправность датчика 
381 Loss of supervising: RF Потеря радиодатчика 
382 Loss of supervising: RPM Потеря удалённого модуля 
383 RPM sensor tamper Вскрытие удалённого модуля 
384 RF transmitter low battery Разряд батареи в радиодатчике 

  Open/Close/Remote access Снятие/Взятие/Удалённый доступ 
400 Open/Close Снятие/Взятие 
401 Open/Close by user Снятие/Взятие пользователем 
402 Group open/close Снятие/Взятие сектора 
403 Automatic open/close Снятие/Взятие автоматическое 
404 Late to open/close Задержка на взятие/снятие 
405 Deferred open/close Задержанное взятие/снятие 
406 Cancel by user Отмена пользователем взятия/снятия 
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Продолжение таблицы А.1 
Код Событие (англ.)  Событие (рус.) 
407 Remote arm/disarm Удалённое взятие/снятие 
408 Quick arm Быстрое взятие 
409 Keyswitch open/close Снятие/Взятие ключом 
411 Callback request Запрос ответа 
412 Download good Удачная удалённая загрузка 
413 Download no good  Неудачная попытка удалённой загрузки 
414 System shutdown Система отключена 
415 Dialer shutdown Коммуникатор отключен 
421 Access denied Отказ в доступе к системе 
422 User access gained Получен доступ пользователем 

  Disables Отключения 
520 Sounder/Relay disable Отключение сирены/реле 
521 Bell 1 disable Отключение звонка 1 
522 Bell 2 disable Отключение звонка 2 
523 Alarm relay disable Отключение тревожного реле 
524 Trouble relay disable Отключение реле неисправности 
525 Reversing relay disable Отключение реверсивного реле 
551 Dialer disabled Отключение коммуникатора 
552 Radio transmitter disabled Отключение радиопередатчика 

  Bypasses Пропуски 
570 Zone bypassed Пропуск зоны 
571 Fire bypassed Пропуск пожара 
572 24-hour zone bypassed Пропуск круглосуточной зоны 
573 Burglary bypassed Пропуск охранной зоны 
574 Group bypassed Пропуск сектора 

  Test/Miscellaneous Тесты/Дополнения 
601 Manual trigger test Ручной запуск теста 
602 Periodic test report Периодический тест 
603 Periodic RF transmit Периодический тест радиопередатчика 
604 Fire test Тест пожара 
605 Status to follow  Соответствует статусу 
607 Walk test mode Режим обходной проверки 
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Приложение Б 
Коды событий, привязки к типу и номерам SMS-сообщений, установленные по 

умолчанию 
 

В зависимости от конфигурации ШС (указана в скобках: КВ –контрольный 
вход, ОХР – охранный, ПОЖ –пожарный), им сопоставляются различные коды, 
номера SMS и типы событий.  
Таблица Б.1 

Номер 
собы-
тия 

Событие 

Код 
(для про-
токола 
"Con-

tact-ID") 

Номер ШС
(поле "раз-
дел" для 
протокола 
"Contact-

ID") 

Номер ШС 
или пользова-
теля (поле 
"зона" для 
протокола 

"Contact-ID")

Возмож-
ность вос-
становле-

ния 

Номер SMS-
сообщения (см. 
приложение В) 

00 Тест 1 602 01 001 Нет 1 
01 Тест 2 602 02 002 Нет 2 

02 
Неисправ-
ность про-

водной линии
322 00 000 Есть 3 

03 
Неисправ-

ность сотово-
го канала 

321 00 000 Есть 4 

04 
Неисправ-
ность пита-

ния 
301 00 000 Есть 5 

05 Датчик 
вскрытия 137 00 000 Есть 6 

06 Задержка на 
снятие 404 00 000 Нет 7 

07 Контрольное 
извещение 601 00 000 Нет по умолчанию не 

запрограммированы

08 
Взятие под 
охрану поль-
зователем 

401 01-04 01-32 
Есть (сня-
тие с охра-

ны) 

8 (снятие) 
9 (взятие)  

09 ШС1: норма 001 01 001 Нет 11 
10 ШС2: норма 001 02 002 Нет 11 
11 ШС3: норма 001 03 003 Нет 11 
12 ШС4: норма 001 04 004 Нет 11 
13 Принуждение 121 00 000 Нет 10 

14 
Дополни-
тельное из-
вещение 

601 00 000 Нет по умолчанию не 
запрограммированы
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Продолжение таблицы Б.1 

Номер 
собы-
тия 

Событие 

КОД 
(для про-
токола 
"Con-

tact-ID") 

Номер ШС
(поле "раз-
дел" для 
протокола 
"Contact-

ID") 

Номер ШС 
или пользова-
теля (поле 
"зона" для 
протокола 

"Contact-ID")

Возмож-
ность вос-
становле-

ния 

Номер SMS-
сообщения (см. 
приложение В) 

ШС1 (КВ): 
замыкание 142 01 001 Есть 13 15 
ШС1 (ОХР) 130 01 001 Есть 12 

16 ШС1 (КВ): 
обрыв 141 01 001 Есть 12 

ШС2 (КВ): 
замыкание 142 02 002 Есть 13 17 
ШС2 (ОХР) 130 02 002 Есть 12 

18 ШС2 (КВ): 
обрыв 141 02 002 Есть 12 

ШС3 (КВ): 
замыкание 142 03 003 Есть 13 

ШС3 (ОХР) 130 03 003 Есть 12 19 
ШС3 (ПОЖ): 
замыкание 142 03 003 Есть 14 

ШС3 (КВ): 
обрыв 141 03 003 Есть 12 

20 ШС3 (ПОЖ): 
обрыв 141 03 003 Есть 15 

21 ШС3 (ПОЖ): 
пожар 110 03 003 Есть 17 

ШС4 (КВ): 
замыкание 142 04 004 Есть 13 

ШС4 (ОХР) 130 04 004 Есть 12 22 
ШС4 (ПОЖ): 
замыкание 142 04 004 Есть 14 

ШС4 (КВ): 
обрыв 141 04 004 Есть 12 

23 ШС4 (ПОЖ): 
обрыв 141 04 004 Есть 15 

24 ШС4 (ПОЖ): 
пожар 110 04 004 Есть 17 
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Приложение В 
Формат передаваемых УОО SMS-сообщений 

Таблица В1 

Передаваемая информация Номер SMS 
сообщения 
(см. прило-
жение Б) 

Событие 
Номер 

пользова-
теля 

Но-
мер 
ШС 

Дополнительно Примечание 

1 Test 1; - - - Тестовое сооб-
щение 1 

2 Test 2; - - - Тестовое сооб-
щение 2 

3 Trouble bell  
(New/Rest); - - 

(New) – новое 
(Rest) – восстанов-

ление 

Неисправность 
проводной линии

4 Trouble gsm 
(New/Rest); - - 

(New) – новое 
(Rest) – восстанов-

ление 

Неисправность 
сотового канала 

5 Power Fault 
(New/Rest); - - 

(New) – новое 
(Rest) – восстанов-

ление 

Неисправность 
питания 

6 Tamper 
(New/Rest); - - 

(New) – новое 
(Rest) – восстанов-

ление 

Нарушен датчик 
вскрытия 

7 Late to Open: 
Раздел, Зона; 1-32,  1-4, - Задержка на сня-

тие с охраны 

8 Open:  Раздел, 
Зона  (Duress); 1-32, 1-4, - Снятие (сброс) 

9 Close:  Раздел, 
Зона  (Duress); 1-32, 1-4, - Взятие 

10 Duress: Раздел; 1-32, 1-4, - Принуждение 

11 Event: 0000 
(New/Rest); - - - 

Событие с кодом, 
запрограммиро-
ванным пользо-
вателем с ПК 

12 

Alarm(Control 
Input Break): 0 

(New/Rest); 
 

- 1-4, 
(New) – новое 

(Rest) – восстанов-
ление 

Охранная тревога 
(обрыв цепи кон-
трольного входа) 
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Продолжение таблицы В1 

Передаваемая информация Номер SMS 
сообщения 
(см. прило-
жение Б) 

Событие 
Номер 
пользо-
вателя 

Но-
мер 
ШС 

Дополнительно 
Примечание 

13 
Alarm  (Con-
trol Input SC): 
0 (New/Rest); 

- 1-4, 
(New) – новое 

(Rest) – восстанов-
ление 

Охранная тревога 
(замыкание цепи 
контрольного 

входа) 

14 Break: 0 
(New/Rest); - 1-4, 

(New) – новое 
(Rest) – восстанов-

ление 

Неисправность 
пожарного ШС: 
обрыв цепи 

15 Circuit: 0 
(New/Rest); - 1-4, 

(New) – новое 
(Rest) – восстанов-

ление 

Неисправность 
пожарного ШС: 
короткое замы-
кание цепи 

17 Fire:0 
(New/Rest); - 1-4, 

(New) – новое 
(Rest) – восстанов-

ление 

Пожар 

 

Заголовки SMS-сообщений, передаваемых УОО  
В начале каждого сообщения содержится следующая информация: (KK,LL) 

<HH:MM>. Где KK- порядковый номер SMS из общего числа LL SMS, подлежа-
щих доставке. HH:MM – время отправки SMS (часы:минуты). 

Значения задержек приводятся для всех типов ШС, даже в том случае, если 
задержки не используются. 
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Приложение Г 
Схема подключения УОО 

 

Телефон Кон. Цепь

Т

ЛТ

Л

RX

TX

RTS

CTS

Общ

R1

R1

+12В

X2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кон. Цепь

Общ

R2

R2

БВИ

Инд

ТМ+

Общ

Общ

ВХ1

ВХ2

ВХ3

ВХ4

X1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кон.Цепь

RX

TX

Общ

RTS

CTS

2

3

5

7

8

К телефонной
линии

Управление внешним
устройством

Синий

Желтый

Черный

Красный

Белый

ПК RS-232

Источник
питания
+12В

+

-

БВИ БВИ+

БВИ-

R1

R2

R3

R7

R8

R4

R5
R9 R10 S5

S6S4

S3

S2
S1

УОО

Touch memory

S7

S8

S9

S10

 
 
R1-R3 - 1,5 кОм ± 5 %. 
R4, R7-R10 - 5,6 кОм  ± 5 %. 
R5 - 4,7 кОм ± 5 %. 
S1, S3 – нормально разомкнутые контакты (НРК) кнопок или реле внешнего прибора. 
S2, S4 - нормально замкнутые контакты (НЗК) кнопок или реле внешнего прибора. 
S5 - НРК охранного датчика. 
S6 - НЗК охранного датчика. 
S7,S8 – НРК реле пожарного прибора. 
S9,S10 – НЗК реле пожарного прибора (S9- выход "Пожар", S10- выход "Неисправность"). 

 
В данной конфигурации ШС2 и ШС4 запрограммированы как контрольные входы, ШС1 

- охранный, ШС3 - пожарный с питанием через реле 1. 
Подключение сигналов "RTS" и "CTS" интерфейса "RS-232" необязательно.  
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Приложение Д 
Варианты подключения дополнительного телефона 

 

 

 

Рисунок Д.1 - Параллельное подключение 

 

 

 

 

R1 – 220 Ом ± 5 %, 1 Вт 
 

Рисунок Д.2 - Подключение в режиме эмуляции телефонной линии 
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Приложение Е 
Внешний вид УОО и расположение контактных колодок 

 

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3 P

ВЗЯТЬ

СНЯТЬ

АРГУС СПЕКТР САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

3

6

4

1

2

5

46 0,5+

1
3
9

0
,
5

+

Разметка для крепления

X2 X1

112 112 112

78

9
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Приложение Ж 
Установка SIM-карты 
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Приложение И 
Формат SMS-сообщения контроля состояния, пересылаемого по команде mState 

 

 

 

 

Адрес предприятия-изготовителя: 
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А 
ЗАО "Аргус-Спектр". 
тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00 
Е-mail: mail@argus-spectr.ru 
www.argus-spectr.ru 
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